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L.dz./757/2017                                                                                                               31.08.2017r.                                                      

Informacja 

dot. postępowania ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki.” 

W dniu 30.08.2017r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ: 

1. Po odpowiedziach Zamawiającego z dnia 25.05.2017 r., w których to ostatecznie 

stwierdzono, że przepustowość sitopiaskownika w sytuacjach awaryjnych 

wyniesie 185 l/s oraz konsultacjach z dostawcami stwierdzamy, że sito bębnowe o 

średnicy 780mm może nie osiągnąć takiego parametru. W związku z powyższym 

zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie większego 

sita w sitopiaskownikach, tj. średnica 1000mm o mocy 1,5kW? 

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

 

1. Dopuszcza się zastosowanie sita w sitopaiskownikach o  średnicy do 1000 mm i mocy 

nie większej niż 1,5 kW. 

 

Udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i 

są wiążące przy składaniu ofert. 

Z poważaniem 

 

Prezes Zarządu 

 

Krzysztof Kowal 

 

mailto:pwkc@pionki.pl
http://www.pwkc.pl/

